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Adres- en onderzoeksgegevens
Adres installatie  Agust Van De Wielelei 51 bus 3, 2100 Deumne

Naam eigenaar |
Adres eigenaar  idem,

Type object appartement
EAN-code niet beschikbaar

Aard installatie  wijziging
Doel onderzoek  herkeuring

Het onderzoek is verricht op 9/01/2017 volgens artikel 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 3 x230 (3f) Gegevens hoofdbeveiliging (A) 40

Type elektrode lus Waarde differentiéle schakelaar(s) (mA) 300 en 30

@ voedingsleiding (mm2) 10 Aantal verdeelborden 2

Waarde hoofdschakelaar (A) 40 Aantal stroombanen per verdeelbord 2en11
Metingen

RA/ZS (Q) 1/ Al differentigle schakelaar(s) (mA) goed

Continuiteitsmeting goed Isolatieweerstand van de installatie (M) >0,5
Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiéle schakelaar
Qomerking: Tidens het onderzoek zijn enkel de verdeeiborden en de zichtbare delen van de instaliatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.
Indien fijdens de keuring de schema’s ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen
(Ver)bouwjaar: 2016
Voor de omschrijving van de installatie zie schema's
De nieuwe voedingsleiding van 3x 10mm2 dient op korte termijn door de energiebedrijf verwerkt te worden in de meterhuis.
Echter de oude hoofdschakelaar dient verwijderd te worden
Besluit

De installatie is conform het AREI

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 9/1/2042, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging
of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 9/1/2017
Naam agentonderzoeker. Mohamed Rahmouni ..............

Rasdoovingen

1. Het pr van het dient hmnhhddoumvndoommmﬂn

2. lnnddniumuu ijziging aan de vermeid to worden.

3 Bﬁdkang-hk-m ummummmmmmmmwmm Directis Elektrische Energée, te worden gewaarschuwd.

4. Zjn qdmchdand.muk dient men een nleuw 1o laten ommhomdmﬂoopundoumlnm“nhummdm
wmd Indien fjdens dat tweede bezook wordt dat er noQ ge ) MMMWmmnnMuWMM controlebazoek sturen naar de Aigemene Directie
a-mduw-mmmwunopa i ke
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